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■要部写真の提出例（個人宅以外）
V2H充放電設備応募要領　『５-２３. 要部写真の提出資料：個人宅以外』も併せて確認してください。
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書類名称 写真の参考例

Webアップロードは

「写真_B_充電設備等設置場所」

写真番号：１

【充放電スペース】

Webアップロードは

「写真_A_充電スペース全景」

Webアップロードは

「写真_C_充電設備等銘板」

写真番号：２

【V2H充放電設備本体の

設置場所】

写真番号：５

【V2H充放電設備の

銘板写真】

充電スペース（充放電時の駐車スペー

ス）の工事完了後の状態を確認すること

が目的であるため、V2H充放電設備だけ

でなく、充放電スペースを含む付帯設備

等の全景が収まるように撮影した写真を

提出すること。

※交付申請時に提出した写真と同じアン

グルで作成すること。

「充放電スペースの全景写真」よりも近い

位置から撮影し、V2H充放電設備本体

の設置場所周辺の現在の状態を確認で

きる写真を提出すること。

※交付申請時に提出した写真と同じアン

グルで作成すること。

V2H充放電設備の銘板の記載内容

（型式・製造番号等）が確認できるこ

と。
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書類名称 写真の参考例

Webアップロードは

「写真_D_電圧確認」

写真番号：７

【V2H充放電設備側の

定格電圧の確認】

・V2H充放電設備側の定格電圧をテス

ター等で測定していることが確認できるこ

と。

・電圧の測定値が確認できること。

写真番号：８

【放電確認】

Webアップロードは

「写真_D2_放電確認」

放電時の稼働状況が確認できること。

表示しているモニターなどの画面を撮影し

てください(試運転時の写真も可)。

V2H

本体モニター部

+

撮影箇所の詳細については

リンク先 (施工後）要部写真：

放電確認についての補足資料

を確認してください。
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写真番号：９

【三相の相回転】

Webアップロードは

「写真_E_相回転確認」

写真番号：１０

【V2H充放電設備の基礎】

Webアップロードは

「写真_F_充電設備等の基礎」

写真の参考例書類名称

V2H充放電設備側で正回転であること

が確認できること（V2H充放電設備が

三相の場合のみ）。

スケール等により基礎の寸法（縦・横・高

さ）が確認できる写真を提出すること。

（写真は複数枚提出可）
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Webアップロードは

「写真_I_ブレーカー」

Webアップロードは

「写真_J_開閉器盤」

受電元である分電盤・引込開閉器盤の

外観全体が確認できる写真を提出するこ

と。

※V2H充放電設備専用の場合は、上

位（1次側）の受電元の写真の添付が

必要

写真の参考例

写真番号：１７

【分電盤・引込開閉器盤の

内部】

書類名称

Webアップロードは

「写真_J_開閉器盤」

写真番号：１６

【分電盤・引込開閉器盤の

外観 】

受電元である分電盤・引込開閉器盤の

内部全体が確認できること。

・V2H充放電設備の専用回路を接写し

単独で撮影しブレーカー容量や型式等が

確認できること。

・切替器を申告した場合は切替器の容

量（A）の確認ができること

写真番号：１８

【分電盤・引込開閉器盤の

専用回路、切替器】
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書類名称 写真の参考例

Webアップロードは

「写真_G_配線状況」

「写真_H_配管状況」

Webアップロードは

「写真_G_配線状況」

「写真_H_配管状況」

代表的な露出配管（配線）の状況が

確認できること。

代表的な埋設配管（配線）の状況が

確認できること （埋設経路の中間地点

を撮影すること）。

写真番号：２３

【配線配管工事

（露出配線）】

写真番号：２４

【配線配管工事

（埋設配線）】

5/7



ver1.0

■要部写真の提出例（個人宅以外）
V2H充放電設備応募要領　『５-２３. 要部写真の提出資料：個人宅以外』も併せて確認してください。

2023/7/24

写真番号：２９

【路面表示】

Webアップロードは

「写真_T_路面表示」

写真番号：２７

【ハンドホール】

Webアップロードは

「写真_M_ハンドホール」

設置されたハンドホールの全体が確認で

きること。

※新規で設置されたハンドホールは全て

提出すること

路面表示の全体が確認できること（待

機スペース含む）

Webアップロードは

「写真_K_掘削・埋設」

書類名称 写真の参考例

・スケール等により埋設の寸法（幅×深

さ）が確認できること （写真は複数枚

提出可）。

・埋設工事の全景が確認できること。

写真番号：２５

【埋設工事】
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写真番号：３５

【防護用部材の

設置完了】

Webアップロードは

「写真_W_防護用部材」

書類名称 写真の参考例

充電スペースに設置した防護用部材の全

体が確認できる写真を提出すること。

※全体写真で基礎が確認できる場合

は、基礎写真だけの提出は不要。

7/7


